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PROJEKT BUDOWLANY  
 

 
 
Obiekt:    Budynek użyteczności publicznej – Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami   
                              Integracyjnymi nr 7 w Stalowej Woli. 
 
 
Rodzaj opracowania:   Projekt techniczny uziomu otokowego budynku PSP z Oddziałami Integracyjnymi          
                                          nr 7 w Stalowej Woli. 
 
            
Inwestor: Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Stalowej Woli. 

ul. Okulickiego 14 
37-450 Stalowa Wola 

 
 
 
Jednostka ewidencyjna:    181801_1  Stalowa Wola 
Obręb:             181801_1.0003 - Centrum 
Działki obj ęte opracowaniem:   801/2 
 
 
 
Kategoria obiektu:    XXVI 
 
 

Zawartość opracowania : 

 

1. Strona tytułowa.         str …..… 

2. Zestawienie rysunków.         str …..… 

3. Oświadczenie projektanta        str …..…   

4. Uprawnienia budowlane.         str …..… 

5. Opis techniczny.          str …..… 

6. Zestawienie materiałów        str …..… 

7. Dokumentacja rysunkowa.         str …..… 

 
 
 
 
 
 

 Imię i nazwisko Specjalność / Nr uprawnień Podpis 

 
 

Projektant 
 
 

mgr inż. Dariusz Mączka 

Uprawnienia do projektowania i 
kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i  urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 
PDK/0095/POOE/06 

 

 
 
 

Stalowa Wola, maj 2018 r. 
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2. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW. 
 
 
 
Rys. 1   -  Rzut przyziemia – uziom otokowy,  skala 1:100. 

 

 

 

 

3. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA. 
 

 

 

 

 Niniejszym oświadczamy, iż zgodnie z art. 20 ust. 4 – Ustawy Prawo Budowlane z dnia 16 
kwietnia 2004 r. przekazany komplet dokumentacji stanowiących zakres prac projektowych 
dotyczących „Projekt techniczny uziomu otokowego budynku PSP z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 7 w Stalowej Woli.” w bran ży elektrycznej został opracowany zgodnie z 
przepisami techniczno – budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz zostaje wydany w 
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ……………………………………….. 
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5. OPIS TECHNICZNY. 
 
 
5.1.  Podstawa opracowania. 
 
Projekt opracowano na podstawie : 
    
   -   zlecenia Inwestora, 
   -   obowiązujące normy i warunki techniczne. 
 
5.2.  Zakres opracowania. 
 

a. wykonanie uziomu otokowego. 
 
 
5.2 a  Budowa uziomu otokowego. 
 

W celu zmniejszenia  rezystancji uziemienia dla istniejącej instalacji odgromowej budynku 
szkoły oraz wyrównania potencjałów w trakcie prac w zakresie izolacji ścian fundamentowych 
należy wykonać uziom otokowy wykonany płaskownikiem Fe Zn 30x4mm wokół istniejącego 
budynku – zgodnie z rys. nr 1. 

Bednarkę układać na głębokości ok. 1,5m w odległości ok. 0,8m od ścian fundamentowych 
Połączenia wypustów z bednarką łączyć za pomocą spawów oraz zabezpieczyć przed 

korozją. Istniejące złącza kontrolne drut – płaskownik wymienić na nowe.  
Wartość rezystancji uziemienia otokowego nie powinna przekraczać 30 Ω.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ……………………………. 
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6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW. 
 
 

 
Lp Nazwa materiału Typ Jm Ilość 

 
1 Bednarka Fe Zn 30x4mm  m 360 
2 Rura osłonowa DVK 75 m 20 
3 Rura osłonowa SRS 75 m 20 
4 Złącze kontrolne  szt 15 
5 Przewierty  m 20 
     

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 




