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Wykonanie uziomu otokowego budynku PSP z
Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Stalowej

Woli.

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Wykonanie instalacji uziemiającej, ułożenie rur ochronnych, wykonanie pomiarów sprawdzających.
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Wykonanie uziomu otokowego budynku PSP z
Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Stalowej

Woli.

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

1 Element Uziom otokowy.
1.1 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi˙110˙mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

m 20
1.2 KNNR 5/723/1 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi˙100˙mm (pierwsza w wiązce)

m 20
1.3 KNR 518/1602/ 

1
Montaż uziomu powierzchniowego, otokowego, z płaskownika 30x4˙mm w ziemi

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

m 360
1.4 KNR 518/1602/ 

5
Montaż zacisku probierczego

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt 15
1.5 KNR 518/1603/ 

1
Próby pomontażowe instalacji uziemiających odgromowych i zerowania, badania uziomu ochronnego lub 
roboczego pomiar pierwszy

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt 1
1.6 KNR 518/1603/ 

2
Próby pomontażowe instalacji uziemiających odgromowych i zerowania, badania uziomu ochronnego lub 
roboczego pomiar następny

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

szt 14
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Wykonanie uziomu otokowego budynku PSP z
Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Stalowej

Woli.

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Elektromonter grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 144,73312
2. Elektromonter grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 4,63175

3. Elektromonter grupa IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 4,63175
4. Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 33

5. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 135,59472
Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 322,59134

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Bale igl.obrz.g.50-100mm dl.2,4-6,3 kl.III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,042
2. Bednarka stalowa ocynkowana Fe Zn 30x4mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 360

3. Krawedziaki iglaste kl.II dl.2,4-3,6 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,084
4. Masa asfaltowa dachowa "Dacholeum" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 3,6

5. Rura osłonowa DVK 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 20
6. Rura osłonowa SRS 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 20

7. Wkręty stalowe do metalu M6x22 z łbem stożkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 33
8. Złącze kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 15

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Dźwignik hydrauliczny przenośny z napędem spalinowym 250˙t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 9,12
2. Pompa wysokociśnieniowa elektryczna 250 atm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 9,12

3. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 0,08
4. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 0,146

5. Spawarka elektr.transformatorowa do 500 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 9
6. Środek transportowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 0,514

7. Zespół prądotwórczy 3-faz.przewoź. 20,0kVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 9,12
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 37,1


